TRAMITACIÓN PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE EQUIPOS A PRESIÓN

1. DOCUMENTACIÓN:

Para la puesta en servicio de instalaciones de equipos a presión se presentará en la EICI que elija libremente el titular de la instalación o su representante la siguiente documentación:

· Instalaciones que requieren proyecto:

1. Requieren la presentación de un proyecto, con carácter general, las instalaciones definidas en el Anexo II del Reglamento de Equipos a Presión. Se estará, en todo caso, a lo que establezca la instrucción técnica correspondiente.

2. Una vez finalizada cualquier instalación que requiera proyecto, con excepción de las indicadas en los artículos 8, 9 y 11, y realizadas las pruebas en el lugar de emplazamiento, con carácter previo a su puesta en servicio, el titular o su representante presentará ante la EICI la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado de comunicación de presentación de documentación.

b) Justificante del abono de la tasa y la tarifa correspondiente.

c) Proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente, con el contenido mínimo del punto 2 del Anexo II del Reglamento de Equipos a Presión.

d) Dos copias del certificado de dirección técnica, con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

e) Dos copias del certificado de la instalación suscrito por la empresa instaladora habilitada de equipos a presión (Categoría EIP-2), y firmado por el responsable técnico competente de la empresa instaladora, con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

En el caso de instalaciones que hayan sufrido modificaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.c) de la presente Orden, se presentará el certificado de modificación de instalación regulado en el artículo 8.2 y Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

En caso de que la empresa instaladora o reparadora de equipos a presión actúe por primera vez en la Comunidad de Madrid y no figure inscrita en la aplicación informática definida en el artículo 9 de la Orden de 17 de febrero de 2009, deberá aportarse, además, documento que acredite que se encuentra debidamente habilitada.

El certificado de instalación podrá sustituir al certificado de dirección técnica siempre y cuando este certificado contemple también los puntos del certificado de la dirección técnica, según el modelo del Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

f) Certificado de pruebas en el lugar de emplazamiento.

g) Declaración de conformidad o certificado de fabricación, según corresponda, de los equipos a presión y otros elementos a presión que formen parte de la instalación, tales como accesorios de seguridad o presión, de acuerdo con la Reglamentación que le fuera de aplicación en el momento de su fabricación.

En caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado reglamentariamente establecido para estos equipos.

h) En caso de cambio de emplazamiento de equipos ya instalados se acompañará, si procede, el acta de inspección periódica de nivel C en vigor.
· Instalaciones que no requieren proyecto:

1. Una vez finalizada cualquier instalación que no requiera proyecto de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, o su instrucción técnica correspondiente, con excepción de las instalaciones indicadas en los artículos 8 y 10 de esta Orden, y realizadas las pruebas correspondientes exigidas por el Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, o la Instrucción Técnica Complementaria correspondiente para su puesta en servicio, el titular o su representante presentará ante la EICI la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado de comunicación de presentación de documentación.

b) Justificante del abono de la tasa y la tarifa correspondiente.

c) Memoria técnica, suscrita por empresa habilitada para tal cometido, según modelo normalizado.

d) Dos copias del certificado de la instalación suscrito por la empresa habilitada (Categoría

EIP-1, excepto en el caso de calderas que será EIP-2), con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

En el caso de instalaciones que hayan sufrido modificaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.c) de la Orden, se presentará el certificado de modificación de instalación previsto en el artículo 8.2 y Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

En el caso de que la empresa que realiza la intervención actúe por primera vez en la Comunidad de Madrid y no figure inscrita en la aplicación informática definida en el artículo 9 de la Orden de 17 de febrero de 2009, deberá aportarse, además, documento que acredite que se encuentra debidamente habilitada.

e) Declaración de conformidad o certificado de fabricación, según corresponda, de los equipos a presión y otros elementos que formen parte de la instalación, tales como accesorios de seguridad o presión.

En el caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija, bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado reglamentariamente establecido para estos equipos.

f) En el supuesto de cambio de emplazamiento de equipos ya instalados se acompañará, si procede, el acta de inspección periódica de nivel C en vigor.
· Centros de recarga de botellas de equipos respiratorios autónomos
1. Antes de iniciar la actividad de un centro de recarga de botellas de equipos respiratorios autónomos, el titular o su representante deberá presentar ante la EICI la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado de comunicación de presentación de documentación.

b) Justificante del abono de la tasa y la tarifa correspondiente.

c) Proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente, con el contenido mínimo del punto 2 del Anexo II del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, y lo establecido en el artículo 3 de la ITC EP-5.

d) Dos copias del certificado de dirección técnica, con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

e) Certificado de inspección del centro emitido por un organismo de control.

f) Declaración responsable que se ajuste a lo previsto en el artículo 3.1.e) de la ITC EP-5.

g) Manual de procedimiento de actuación para la recarga de botellas.

2. No requerirán proyecto de instalación aquellas instalaciones de recarga de botellas en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión fijos que puedan ser conectados de forma simultánea en la instalación sea ≤ 25.000. En estos casos deberán presentar:

a) Modelo normalizado de comunicación de presentación de documentación.

b) Justificante del abono de la tasa y la tarifa correspondiente.

c) Memoria técnica, suscrita por empresa instaladora habilitada para tal cometido, en la que se describan las instalaciones y el cumplimiento del capítulo IV de la propia ITC EP-5 y, en su caso, un proyecto específico que acredite las condiciones especiales de protección indicadas en el artículo 12.a) de dicha Instrucción Técnica Complementaria, según modelo normalizado.

La memoria podrá ser suscrita por el titular en caso de que se utilicen equipos que solamente requieran de conexión eléctrica para su funcionamiento (y/o que se utilicen equipos a presión compactos móviles que no necesiten elementos fijos ni estén conectados a otros equipos a presión fijos), de acuerdo con el artículo 4.4 del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, al no tener la consideración de instalación.

d) Certificado de instalación, suscrito por empresa instaladora de equipos a presión habilitada, con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. En los centros de recarga en los que la memoria, de acuerdo con lo indicado en el apartado c) anterior, pueda ser suscrita por el titular, por no ser considerada como instalación, no será necesaria la presentación del certificado de empresa instaladora.

e) Proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente que incluya las condiciones de protección del emplazamiento de la zona de recarga en el caso de que esta tenga paredes, techos o suelos comunes con otros locales o espacios habitados. En este caso, el proyecto vendrá acompañado por el certificado de dirección técnica.

3. Los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases respirables, situados en industrias y actividades especializadas de producción, distribución y utilización de gases, se consideran habilitados para realizar la actividad de recarga de botellas. En este caso, únicamente deberán presentar ante la EICI la documentación de los epígrafes a), b) y g) del punto 1 anterior.

· Centros de inspección periódica de botellas de equipos respiratorios autónomos
1. Antes de iniciar la actividad de un centro de inspección periódica de botellas de equipos respiratorios autónomos, el titular o su representante deberá presentar ante la EICI la siguiente documentación:

a) Modelo normalizado de comunicación de presentación de documentación.

b) Justificante del abono de la tasa y la tarifa correspondiente.

c) Proyecto redactado y firmado por técnico titulado competente, con el contenido mínimo del punto 2 del Anexo II del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, y lo establecido en el artículo 4 de la ITC EP-5.

d) Dos copias del certificado de dirección técnica, con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

e) Declaración responsable que recoja lo establecido en el artículo 4.1.h) de la ITC EP-5.

f) Copia de la huella del punzón con la contraseña de rechazo. 

g) Identificación del punzón que identifique a la empresa para el marcado de las botellas inspeccionadas.

h) Modelo de etiqueta adhesiva de inspección periódica, según lo establecido en el artículo 4.1.e) de la ITC EP-5.

i) Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual, según lo establecido en el artículo 4.1.f) de la ITC EP-5.

j) Libro registro de las inspecciones, según lo establecido en el artículo 4.1.g) de la ITC EP-5.

2. Los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases respirables, situados en industrias y actividades especializadas de producción, distribución y utilización de gases, se consideran habilitados para realizar la actividad de inspección periódica de botellas. En este caso, deberán presentar la documentación relacionada en el punto 1 anterior ante la EICI con excepción de la de los epígrafes c) y d), y una declaración responsable en la que el titular del centro o el representante legal del mismo declare que cumple los requisitos previstos en los párrafos b) y d) del apartado 7 del artículo 4 de la ITC EP-5, así como que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.
· Centros de inspección visual de botellas de equipos respiratorios autónomos:
1. Antes de iniciar la actividad de un centro de inspección visual de botellas de equipos respiratorios autónomos, el titular o su representante deberá presentar ante la EICI la siguiente documentación:
a) Modelo normalizado de comunicación de presentación de solicitud.

b) Justificante del abono de la tasa y la tarifa correspondiente.

c) Memoria técnica, suscrita por empresa habilitada para tal cometido, de acuerdo al contenido previsto en el artículo 5.1.a) de la ITC EP-5, según modelo normalizado.

d) Certificado de instalación, suscrito por empresa instaladora de equipos a presión habilitada, con el contenido mínimo indicado en el Anexo IV del Reglamento de Equipos a Presión.

e) Proyecto por técnico titulado competente que incluya las condiciones de protección del emplazamiento de la zona de recarga en el caso de que esta tenga paredes, techos o suelos comunes con otros locales o espacios habitados. En este caso, el proyecto vendrá acompañado por certificado de dirección técnica.

f) Declaración responsable que recoja lo establecido en el artículo 5.1.e) de la ITC EP-5.

g) Modelo de etiqueta adhesiva de inspección visual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de la ITC EP-5.

h) Libro registro de las inspecciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.d) de la ITC EP-05.

2. Los centros de producción de aire comprimido y mezclas de gases respirables, situados en industrias y actividades especializadas de producción, distribución y utilización de gases, se consideran habilitados para realizar la actividad de inspección visual de botellas.

En este caso, deberán presentar la documentación relacionada en el punto 1 anterior ante la EICI con excepción de la de los epígrafes c) y d) y una declaración responsable en la que el titular del centro o el representante legal del mismo declare que cumple los requisitos previstos en los párrafos b) y d) del apartado 7 del artículo 4 de la referida ITC EP-5, así como que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.
2. TRAMITACIÓN:
Una vez comprobado que se ha presentado toda la documentación establecida en los apartados anteriores con el contenido mínimo necesario, la EICI emitirá el justificante de presentación de documentación para la puesta en servicio de estas instalaciones o centros, sin que ello suponga en ningún caso la conformidad técnica respecto al contenido de los documentos aportados. 
En el caso de los centros, una vez obtenido tal justificante, la EICI procederá a asignar un número de identificación al centro de recarga y remitirá ese dato en el plazo de diez días a la Dirección General competente en materia de industria para su inclusión en el Registro Integrado Industrial.
Si la instalación requiere inspección, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 23 de marzo de 2016, la EICI procederá a realizar la misma en un plazo máximo de 25 días desde la fecha de inicio del expediente en la EICI.
Si el resultado de la inspección es favorable, la EICI emitirá un certificado de inspección con dicha calificación. En caso contrario, otorgará un plazo al titular para que subsane los defectos detectados y una vez comprobada dicha subsanación, la EICI emitirá el correspondiente certificado de inspección favorable.

En caso de que la subsanación de los defectos no se lleve a cabo dentro del plazo otorgado para ello, la EICI emitirá un certificado de inspección desfavorable con indicación de que la instalación no reúne las condiciones reglamentarias para la puesta en servicio y le comunicará tal hecho al órgano competente en materia de industria en el plazo de diez días desde la fecha de emisión del certificado desfavorable.

En tal caso, y sin perjuicio de las sanciones administrativas a que tal hecho pudiera dar lugar, el titular de la instalación solo podrá volver a tramitar la puesta en servicio, según lo establecido en la presente Orden para instalaciones nuevas, en la misma EICI, salvo que la Dirección General competente en materia de industria autorice el cambio previamente, quedando en cualquier caso sometido a las mismas condiciones de inspección que estuvieran previstas en el expediente original y debiendo abonar una nueva tasa y una nueva tarifa.
El plazo máximo para resolver y notificar los expedientes será de tres meses.
